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АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2020 г. 

Составлен на основании ЛСР №1-5/2018 "Ремонт внутридомоовых инженерных систем(сантехника)”

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з
осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)Всего

В том числе
Всего

В ТОМ числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Отопление.

1 ТЕРр66-24-2 Разборка тепловой изоляции; из ваты 
минеральной

100 м2 
наружной 
площади 

разобранной 
изоляции

2,043
(6В1‘ 0,3)/100

148,79 148,79 304 304 19,1
39,02

2 ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 100 
мм

100 м
трубопровода

1,24 564,04 521,75 15,91 699 647 20 65,3
80,97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
■■3 ТЁРр65-14-3 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях; на сварке диаметром до 50 мм

100 м
трубопровода

4,62
(68*295-*82+17)/100

365,64 348,36 6,38 1689 1609 29 43,6
201,43

4 TEP16-03-002- 
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб диаметром; до 32 
мм

1 002.45 = 7 4 9 1 .4 6 ^ 9 7 ,8 x 6 5 ,3 9 '13 х 7,22 - 0.0026 х  2.55 
(MOC35-IV п. 4.7. при  ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогинные технологическим  
процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к 
расх .; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1.25)

100 м
трубопровода

0,68
68/100

1157,09 1083,82 66,36 1,11 787 737 45 1 118,45
80,55

0,0875
0,06

5 ТССЦ-507-
3367
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 №937/пр

Труба из полипропилена PN 25/25 м 66,504
68Ю.978

33,17 2206

6 ТЕР16-03-002- 
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб диаметром:до 110мм

1 002,45 = 7 491,40 - 97,8 X 05,39 - 13 X 7,22 - 0,0020 х  2,55 
(МДСЗб-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к 
расх .; ЗПМ=1.25; 73=1.15; 73М=1,25)

100 м
трубопровода

3,56 1157,09 1083,82 66,36 1,11 4119 3858 236 4 118,45
421,68

0,0875
0,31

7 ТССЦ-507-
3373
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/np

Труба из полипропилена PN 25/90 м 19,56
20Ю.978

298,81 5845

8 ТССЦ-507-
3371
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Труба из полипропилена PN 25/63 м 57.702
59Ю.978

160,42 9257

9 ТССЦ-507-
3370
Приказ Минстроя
Р оссии  от
31.12.14 №937/пр

Труба из полипропилена PN 25/50 м 76,284 105,21 8026

10 ТССЦ-507-
3369
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 т 3 7 /п р

Труба из полипропилена PN 25/40 м 150,612 71,5 10769

11 ТССЦ-302-
1483
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Кран шаровой В-В размером 1/2" шт. 30 57,18 1715

12 ТССЦ-302-
1484
приказ Минстроя 
Р оссии  о т  
31.12.14 Na937/np

Кран шаровой В-В размером 3/4" шт. 48 81,54 3914
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'ЧЗ ТССЦ-507-

5072
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 90x63 мм

UJT. 6 31,18 187

14 ТССЦ-507-
5070
Приказ Минстроя 
России от 
31.12 14 М937/ПР

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 63x50 мм

шт. 16 7,05 113

15 ТССЦ-507-
5065
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 50x40 мм

шт. 24 3,85 92

16 ТССЦ-507-
5012
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 N9937/np

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 63 мм

шт. 10 7,59 76

17 ТССЦ-507-
5010
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 40 мм

шт. 8 2,26 18

18 ТССЦ-507-
5011
Приказ Минстроя 
Р оссии  от 
31.12.14 М937/ПР

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 50 мм

шт. 6 4,29 26

19 ТССЦ-507-
5008
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 25 мм

шт. 22 0,89 20

20 ТССЦ-507-
4305
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 63 мм

un". 10 15,54 155

21 ТССЦ-507-
4306
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 90 мм

11ГГ. 8 49,29 394

22 ТССЦ-507-
3176
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Угольник 90 град.полипропиленовый 
диаметром 50 мм

шт. 4 22,45 90

23 ТССЦ-507-
3175
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 40 мм

шт, 48 10,99 528

24 ТССЦ-507-
3174
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Угольник 90 град.полипропиленовый 
диаметром 25 мм

шт. 30 5,89 177

Страница 3



I ранд-см ы А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

"25 ТССЦ-507-
3301
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 40x20x40 мм

шт, 12 5,13 62

26 ТССЦ-507-
3305
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 50x20x50 мм

шт. 2 8,8 18

27 ТССЦ-507-
3302
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 40x25x40 мм

шт. 36 6,07 219

28 ТССЦ-507-
3306
Приказ Минстроя 
России от 
31.12 .14№937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 50x25x50 мм

шт. 16 10,98 176

29 ТССЦ-507-
3293
Приказ Минстроя 
России от 
31.12 14 №$37/пр

Тройник полипропиленовый соединительный 
диаметром 90 мм

шт. 4 73,38 294

30 ТССЦ-507-
3291
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Тройник полипропиленовый соединительный 
диаметром 63 мм

шт. 10 17,63 176

31 ТССЦ-507-
3290
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/пр

Тройник полипропиленовый соединительный 
диаметром 50 мм

шт. 4 9,47 38

32 ТССЦ-507-
4337
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Втулка под фланец ПЭЮО SDR 13.6, диаметр 
63 мм

шт. 2 29,86 60

33 ТССЦ-507-
4338
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 NiS37/np

Втулка под фланец ПЭЮО SDR 13,6, диаметр 
90 мм

шт. 4 59,4 238

34 ТССЦ-507-
1001
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/np

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт. 2 59,16 118

35 ТССЦ-301-
1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

кг 142 13,16 1869

36 ТЕР18-03-001-
03
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ш937/ПР

Установка конвекторов

1 068 ,35^ 20 206,36- 100 X 191.38
(МДС35-1\/п.4.7, при  ремонте и реконструкции здании и 
сооружений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве О ЗП -1.15 ; ЭМ-‘ 1,25 к 
расх .; ЗПМ -1,25; Т3«1,15; ТЗМ~1,25)

100 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

0.1
2'5/100

1242,6 932,87 262,85 16,78 124 93 26 2 111,0555
11,11

1,325
0,13
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37 ТЕР26-01-017-

01
Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 
трубками

132.64 = 3 418 ,58- 1 ,4 38 x3 4 9 .5 7 -  11 к 252.93 - 0.033 х 
25.02
(МДС35-!\/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технолозическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1.15: ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1.25, 73=1,15; ТЗМ=1.25)

10 м
трубопровода

61,3
('770+50+59+17+82*295)710

144,01 37,61 31,34 8828 2305 1921 4,048
248,14

38 ТССЦ-104-
0283
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Трубки ИЗ вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 90 мм. толщина 13 мм

м 22 55,1 1212

39 ТССЦ-104-
0281
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Трубки из вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 63 мм, толщина 13 мм

м 83,6
(59+17}'1,1

45,92 3839

40 ТССЦ-104-
0279
Приказ Минстроя 
Р оссии  от 
31.12.14 Ш 37/П Р

Трубки из вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 50 мм, толщина 13 мм

м 90.2
82*7,7

35,96 3244

41 ТЕР16-07-005-
02

Гидравлическое испьтание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-1'1/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх .; ЗПМ=1.25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м
трубопровода

1,24 105,58 62,86 5,31 131 78 7 5,7615
7,14

42 ТЕР16-07-005-
01

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром; до 50 мм

(МДСЗЬ-!''/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные те хн оло гич е ски м  
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,26 к 
расх .; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопровода

4,62
{295+82+68+17)7100

79,43 62,86 5,31 367 290 25 5,7615
26,62

43 ТЕР16-07-003-
06
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14№9Э7/пр

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 50 мм

97,62 = 463,17- 1 X  322,24 - 1 х 43.31 
(МДС35-1\/ п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх .; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1.25)

1 врезка 2 108 66,7 8,38 0,16 216 133 17 7,3945
14,79

0,0125
0,03

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 72435 10054 2326 7 1131,45 0,53
Накладные расходы 9955
Сметная прибыль 6317
4того по разделу 1 Отопление. 88707 1131,45 0,53
Раздел 2. Холодное водоснабжение
Подвал
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,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4А ТЕРр66-24-2 Разборка тепловой изоляции: из ваты 
минеральной

100 м2 
наружной 
площади 

разобранной 
изоляции

0.41823
(139.41Ю,3)/100

148,79 148,79 62 62 19,1
7,99

45 ТЕРр65-1-3 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 100 
мм

100 м
трубопровода

0,425
42.5П00

667,73 595 15,42 3,29 284 253 7 1 76,38
32,46

0,26
0,11

46 ТЕРр65-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 
мм

100 м
трубопровода

1,2691
{31.5*30.36+65,05)/100

526,28 464,44 11,78 2,15 668 589 15 3 59,62
75,66

0.17
0,22

47 ТЕР16-02-005-
03
приказ Минстроя 
России от 
31 .12 .14№937/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 65 мм

(МДС35-1\/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, анапоаичные технолосичоским 
процессам в новом строительстве ОЗП^1.15; ЭМ -1.25 к 
расх .; ЗПМ=1,25: 73=^1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопровода

0,01
7 / 7 0 0

7337,1 759,3 190,95 3,64 73 8 2 82,984
0,83

0,2875

48 ТЕР16-03-002-
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб диаметром:до 110мм

1 002.45= 7 491 ,46- 9 7 ,0 x 6 5 ,3 0 -  13 х  7,22 - 0,0026 X 2,55 
(МДСЗб-!'^ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП~1.15; ЭМ=1.25 к 
расх .; ЗПМ=1,25: 73=^1.15: 73М=^1,25)

100 м
трубопровода

0,7755
(42.5+35.05)/100

1157,09 1083,82 66,36 1,11 897 841 51 1 118,45
91,86

0,0875
0,07

49 ТССЦ-507-
3359
Приказ Минстроя 
России от 
31.12 .14М937/пр

Труба из полипропилена PN 20/63 м 34.2789
35,05*0.970

170,78 5854

50 ТССЦ-507-
3360
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Труба из полипропилена PN 20/75 м 41,076
42'0,978

146,01 5998

51 ТЕР16-03-002- 
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб диаметром: до 32 
мм

1 002,45= 7 491 ,4 6 - 9 7 ,8 x 6 5 ,3 9 -  13 X 7,22 ■ 0,0026 х 2.55 
(МДС35-1\/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессаи в новом строительстве О З П -1 ,15; ЭМ=1.25 к 
расх .; ЗПМ=1.25; 73=1,15; 73М=1,25)

100 м
трубопровода

0,6186
^30,Зв+37,5;/700

1157,09 1083.82 66,36 1,11 716 670 41 1 118,45
73,27

0,0875
0,05

52 ТССЦ-507-
3356
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/np

Труба из полипропилена PN 20/32 м 29,69208
30,36*0.970

27,45 815

53 ТССЦ-507-
3354
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N6937/PP

Труба из полипропилена PN 20/20 м 9,78 10,88 106
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54 ТССЦ-302-

1485
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ыч937/пр

Кран шаровой В-В размером 1" шт. 16 111,19 1779

55 ТССЦ-302-
1483
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937MP

Кран шаровой В-В размером 1/2" шт. 22 57.18 1258

56 ТССЦ-507-
4305
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 М937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 63 мм

шт. 4 15,54 62

57 ТССЦ-507-
3177
Приказ Минстроя 
России от 
31.12 .14№937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 75 мм

шт. 6 90,51 543

58 ТССЦ-507-
3175
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 NS937/PP

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 32 мм

шт. 48 10,99 528

59 ТССЦ-507-
3311
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 63x32x63 мм

шт, 3 15,49 46

60 ТССЦ-507-
3314
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 75x32x75 мм

шт. 10 33,18 332

61 ТССЦ-507-
3297
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ы9937/ПР

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 32x20x32 мм

шт. 24 2,81 67

62 ТССЦ-507-
5068
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ы9937/ПР

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 63x32 мм

шт. 1 6,05 6

63 ТССЦ-507-
5071
приказ Минстроя 
России от 
31.12 .14№937/пр

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 75x63 мм

шт. 1 19,49 19

64 ТССЦ-507-
5012
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 63 мм

шт. 10 7,59 76

65 ТССЦ-507-
5013
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 75 мм

шт. 12 12,27 147
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66 ТССЦ-507-

5009
Приказ MuHCinpop 
России от 
31.12. и  N9937/PP

Муфта полипропиленовая соединительная 
диаметром 32 мм

шт. 10 1,22 12

67 ТССЦ-507-
5036
Приказ Минстрой 
России от 
31.12. и  Ш937/ПР

Муфта полипропиленовая комбинированная, 
с наружной резьбой диаметром 32x1"

шт. 12 20,13 242

68 ТССЦ-507-
5096
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Муфта полипропиленовая комбинированная, 
с наружной резьбой, разъемная диаметром 
32x1"

шт. 12 38,56 463

69 ТССЦ-507-
5028
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Муфта полипропиленовая комбинированная, 
с наружной резьбой диаметром 20x1/2”

шт. 21 7,71 162

70 ТЕР13-03-002-
04
Приказ Минстроя
России от
31.12 14 №937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
два раза; грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; Э М » 2  к расх .; ЗПМ=2: МАТ=2 к 
расх .: Т3=2; ТЗМ=2);
M£jC35-lV а  4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам  в новом ся?роителбс/пве ОЗП=1,15; ЭМ -1 .25  к 
расх .; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашиваемо

й
поверхности

0,024 641,09 121,88 23,48 0,23 15 3 1 12,213
0,29

0,025

71 ТЕР26-01-017-
01

Изоляция Трубопроводов изделиями из 
вспененного полиэтилена («Термофлекс»): 
трубками

132.84 = 3 418 .58- 1,438 X 349,57 - 11 х  262,93 - 0 .033 х  
25,02
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.. ЗПМ=1.25: Т3=1.15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопровода

10,791
(42.5*35.05+30,36}/10

144,01 37,61 31,34 1554 406 338 4,048
43,68

72 ТССЦ-104-
0276
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Ns937/np

Трубки ИЗ вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм

м 46,2 42,78 1976

73 ТССЦ-104-
0275
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/PP

Трубки из вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм

м 38.555
35,05-1,1

37,18 1433

74 ТССЦ-104-
0264
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Трубки из вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм

м 33,396
30,36-1,1

9,86 329
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75 ТЕР16-07-005-

01
Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(M/]C35-fV п. 4.7. При ремонта и реконструкции зданий и 
сооружений работы, анэлоаичные технологическим  
процессам в ноаом строительстве ОЗП^1,16; ЭМ=1,25 к 
расх.: ЗПМ=1.25: Т3=1.15: ТЗМ=1,25)

100 м
трубопровода

0,6186
(31.5+30.36У100

79,43 62,86 5,31 49 39 3 5,7615
3,56

76 ТЕР16-07-005-
02

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром; до 100 мм

(МДС36-1\/ п. 4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
соору?кений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к 
расх.;ЗП М =1,25: 73=1,15: ТЗМ=1.25)

100 м
трубопровода

0,7755
(35,05U2,5)/100

105,58 62,86 5,31 82 49 4 5,7615
4,47

77 ТЕР16-07-003-
06
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/PP

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром; 50 мм

97,62 = 463,17 -  I jt 322,24 - 1 х 43.31 
(MДCЗS■IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.;ЗП М=1.25: 73=1,15; 73М=1,25)

1 врезка 1 108 66,7 8,38 0,16 108 67 8 7,3945
7,39

0,0125
0,01

78 ТССЦпг-03-21-
01-015
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 Na937/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км 1 класс груза

1 т груза 0,6143
0,1828+0,4315

12,73 12,73 8 8

79 ТССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 0,6143
0.1828+0,4315

37,89 37,89 23 23

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 26792 ЗОЮ 478 6 341,46 0,46
Накладные расходы 2970
Сметная прибыль 1880
Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение 31642 341,46 0,46
Раздел 3. Канализация.
Внутрення канализация

80 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром; 100 мм

100 м
трубопровода 
с фасонными 

частями

1,09
109/100

686,05 676,43 9,62 4,05 748 738 10 4 85,3
92,98

0,32
0,35

81 ТЕРр65-2-1
приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопровода 
с фасонными 

частями

0,12
1 2/100

550,39 545,58 4,81 2,03 66 65 1 68,8
8,26

0,16
0,02
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82 ТЕР16-04-004-

02
Приказ Минстрой 
России от 
31 12.14 №937/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

(МДС35-1\/ п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, зналоаичныв технолоеическим 
процессам д новом строительстве ОЗП= 1,15; ЭМ~1.25 к 
расх .; ЗПМ^1,25: Т3=1,1б; ТЗМ=1.25)

100 м
трубопровода

1,09
109 /100

4951,9 566,28 61,18 4,03 5398 617 67 4 64,2045
69,98

0,35
0,38

83 ТЕР16-04-004-
01
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 MS37/np

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм

(MДC35^IV п .4 .7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,26 к 
расх .; ЗПМ=1.25: 73^1,15; ТЗМ^1.25)

100 м
трубопровода

0.12
12/100

1669,5 607,76 14,13 0,86 200 73 2 68,908
8.27

0,075
0,01

84 ТССЦ-507-
0783
Приказ Минстроя
России от
31.12.14 Ы яШ /пр

Переход полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком SDR 11, 110x110 (ТУ2248-001- 
18425183-01)

шт. 4 213,36 853

85 ТССЦ-301-
7160
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/np

Хомут стальной оцинкованный с саморезом и 
резиновой прокладкой для крепления 
чугунных канализационных труб диаметром 
50 мм

шт. 12 10,1 121

Наружная канализация (выпуска)

86 ТССЦпг-ОЗ-21-
01-015
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км 1 класс груза

1 т груза 1,5318
0,0706-^1,461

12,73 12,73 19 19

87 ТССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстрой 
России от 
31.12.14 М937/ПР

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках; мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 1.5318
0,0708*1,461

37,89 37,89 58 58

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 7463 1551 99 8 179,49 0,76
Накладные расходы 1396
Сметная прибыль 894
Итого по разделу 3 Канализация. 9753 179,49 0,76

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 106690 14615 2903 21 1652,4 1,75
Накладные расходы 14321
Сметная прибыль 9091
Итоги по акту;

Итого по разделу 1 Отопление. 88707 1131,45 0,53
Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение 31642 341,46 0,46
Итого по разделу 3 Канализация. 9753 179,49 0,76
Итого 130102 1652,4 1.75
В том числе:

Материалы 89172
Машины и механизмы 2903
ФОТ 14636
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Накладные расходы 14321
Сметная прибыль 9091

ВСЕГО  по акту 130102 1652,4 1,75
Итого по разделу 1 Отопление с К-6,67 591 675,69
Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение с К-6,67 211 052,14
Итого по разделу 2 Канализация с К-6,67 65 052,51
И того  . 867 780,34
НДС 20% ^^_-jra^66^07
Всего к оплате ^ ^Vio4i;336;4i

Сдал: Директор ООО "Тисайд"

принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской областй!’-^  

Согласовано:

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 34 

Уполномоченный представитель собственников помещений кв. 7

Дополнительны е участники;

Директор ООО "Центральное"

Гринякин Д.В.

, "о,; :.
ШестаКовдЯ’ДО.

••О '•'V

Владов А.В.

Костенникова Е,Р.
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