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Многоквартирный жилой дом, по адресу:
г. Белгород, ул.Костюкова, д. 63.

 Капитальный ремонт жилого дома.

 РАБОЧАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Автоматизация узла учёта водоснабжения"

 34-2019/18 - АВК

2018г.
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34-2019/18 - АВК

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской области

Текстовая  часть.
Урсаки

Бобылева

Р

А4

 Ломоносова

Асеев

 Настоящий проект  выполнен  на основании задания на проектирование,
технических условий  ГУП  "Водоканал"  и чертежей раздела "ВК".
 Проект  разработан для системы коммерческого учёта объемного потребления
холодной воды. В качестве первичного  учёта  потребленной холодной воды дома в
разделе "ВК" запроектирован водосчётчик ВСХд-ХХ. Показания водосчётчика передаются
системой телеметрии данных на диспетчерский пункт. В состав телеметрии данных входит
GSM-модем в комплекте с антенной.  При монтаже приборов и аппаратуры следует
руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
Для  обеспечения  безопасности  персонала  от  поражения  электрическим током  все
открытые проводящие  части  электрооборудования  и  металлические  конструкции
электроустановки присоединяются  к  нулевому  защитному проводнику  сети.  Нулевой
рабочий  и  нулевой  защитный  проводники  не  подключать  на  щите  под  один  зажим.

 Монтаж  электрооборудования  вести  в  соответствии  с  ПУЭ.
Перед приемкой в эксплуатацию должны быть проведены пусконаладочные работы

систем электрооборудования.
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Общие  данные.

1

34-2019/18 - АВК

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской области

Урсаки

Бобылева

 Капитальный ремонт жилого дома.

 А4

Многоквартирный жилой дом, по адресу:  г. Белгород,
ул.Костюкова, д. 63.№ док.

 Ломоносова

Асеев

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Примечание НаименованиеЛист

1

2

  Общие данные.

Схема подключения приборов учёта  водопотребления.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

 Наименование Примечание

Спецификация оборудования,изделий
и  материалов.34-2019/18 - АВК.СО (на 1 л.)

2
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Схема подключения приборов
учёта  водопотребления.

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской области

Урсаки

Бобылева

Р
 Капитальный ремонт жилого дома.

 А3

Многоквартирный жилой дом, по адресу:  г. Белгород,
ул.Костюкова, д. 63.Кол.уч. № док.

 Ломоносова

АсеевНач.отдела

Разработал Р

№док.Кол.уч. Подпись Дата
Лист ЛистовСтадия

Лист Изм.

2

Схема подключения приборов
учёта  водопотребления.

Проверил

Н.контр.

34-2019/18 - АВК

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской области

Урсаки

Бобылева

Многоквартирный жилой дом, по адресу:
г. Белгород, ул.Костюкова, д. 63.

 ВСХд-ХХ

Ан

NХТ PE

SF1

Щит телеметрии расхода
холодной воды  (ЩУР-ХВ)

1

SF2

3ПВ1(1x1,5) - 0,5 м

КГВВНГ 2х0,75

1

ПримечаниеКол.
Поз.
обознач. Наименование

1а

Водосчетчик ВСХд-ХХ

SF1,SF2 Выключатель автоматический ВА 47-29,~ 230В,I н. р.= 1А 2

1а См. раздел "ВК"1

Устройство  сбора и передачи данных "Teleofis RTU 602 N2"1 1

Щит учёта  ЩУР-ХВ

По  месту

~220B,  50 Гц
По  разделу  "ЭМ"

Перечень оборудования.

 Капитальный ремонт жилого дома.

ПВ
1(

1x
1,

5)
 - 

0,
5 

м

Розетка  РАр10-3-ОП   на DIN- рейку 1XS

XS

ГфП 20

~220В

1

ПримечаниеКол.
Поз.
обознач. Наименование

Перечень материалов.

6,5  Кабель гибкий с медными жилами КГВВНГ 2х0,75 мм2,             (м)

3,5  Провод силовой с медной жилой ПВ1-1(1х1,5)   мм2,                 (м)

 Клемма соединительная  ЗНИ-4
Труба  ПВХ, гофрированная  Дн=20 мм (м) 6

  Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 74 габарит 395х310х220мм

4ХТ

ЩУР-ХВ

 - 6 м

 Ломоносова

Асеев
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Р 1

34-2019/18 - АВК.СО

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской области

 Ломоносова

Асеев
Урсаки

Бобылева

 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный жилой дом, по адресу:  г. Белгород,
ул.Костюкова, д. 63.

При заказе оборудования и материалов для выполнения монтажных работ  допускается замена
проектируемого  оборудования и материалов на оборудование и материалы с аналогичными
характеристиками  других производителей .

Количество Масса
единицы, кгПозиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа
ПримечанияЗавод-изготовитель

81 2 3 94 6 75

Единица
измерения

Код
оборудования,

изделия,
материала

1.  Приборы и электроаппаратура.

Выключатель автоматический  ВА 47-29,~ 230В, I н. р.= 1А ВА 47-29 1Р  2 шт

2. Кабели  и  провода

 1 шт

3. Монтажные  материалы

КГВВНГ-0,66 Кабель  гибкий с медными жилами,  сеч. 2х0,75 мм² м
ПВ1-0,45 Провод  с медной жилой,  изоляция из ПВХ  сеч. 1х1,5 мм² 4м

Щит с монтажной панелью навесного исполнения

 1к-т

ЗНИ-4 Клемма соединительная

 DIN - рейка (30см) 2

4

1

"ИЭК"

Розетка   на DIN- рейку РАр10-3-ОП

---//---

---//---

---//---

Труба  ПВХ, гофрированная  Дн=20 мм м 6

ЩМП-1-0 74 У2 IP 54

Устройство  сбора и передачи данных, комплектно антенна с кабелем "Teleofis RTU 602 N2"

7

"Teleofis"

"ИЭК"

1


